Iﬂwydania: 14 [ Data wydania: 30.10.2017 | Strona : 123 | F/06/P/15

PCA

Swidnickie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Swidnicy Sp. z o.o.

PoLskie CENTRUM

ul. Wroclawska 10, 58-100 Swidnica ki
Laboratorium %
Zawisz6w 5 38-100 Swidnica BADANIA

tel. (074)851-89-58 fax (074)853-32-49
www.spwik.com.pl; e-mail : vorlowska@spwik.com.pl AB 842

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, iia\g-—'-//m
sygnatariusza porozumieri EA MLA i ILAC MRA - Nr akredytacji AB 842 =
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Sprawozdanie z badan nr: 945/2019 o GobF !

Data sporzadzenia sprawozdania: 26.06.2019

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mietkowie
ul.Kolejowa 35, 55-081 Mietkow

Przedmiot badan: woda do spozycia przez ludzi

Dodatkowe informacje: 1/ woda uzdatniona
2/ na potrzeby oceny zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa

Data/godz. pobierania probki: 04.06.2019/9.45
Data/godz. dostarczenia probki: 04.06.2019/11.15
Podstawa: umowa nr 5/NL/2019 z dnia 08.01.2019

Badania wykonano w dniach: fizykochemia: 04 - 06.06.2019
smak: 06.06.2019 w godzinach 9.05 - 9.40
zapach: 04.06.2019 w godzinach 13.20 - 14.40
bakteriologia: 04 - 07.06.2019

Zalaezniki: 1/ Protokdt nr 531/2019 z pobierania/przekazania prébek
2/ Raport z badan nr 17266/LB/2019, akredytacja nr AB 213
3/ Sprawozdanie z badan nr 264385/19/WRO, akredytacja nr AB 079

Prébke pobrat i transportowal: upowazniony pracownik laboratorium - Jacek Teuerle - zgodnie z
normami: a/ fizykochemia PN-ISO 5667-5: 2017-10 (A)
b/ bakteriologia PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Prébka w chwili dostarczenia do laboratorium SPWiK Sp. z 0.0. nie budzita zastrzezen

Informacje do wynikéw znajdujacych si¢ na sprawozdaniu:

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji PCA Nr AB 842, A (R) - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji PCA Nr AB 842, wykonane metoda
rownowazng dla metody wskazanej w przepisie prawa (POS, Dz. U. 22013 T, poz. 1232, art. 12 ust. 2). Dowody rownowaznosci zastosowanej metody dostgpne sq w Laboratorium, N - badanie
nicakredytowane, P -wynik badania poza akredytowanym zakresem metody , A(P) - badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy

Laboratorium posiada upowaznienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidnicy - Decyzja nr 1433/18 z 12.12.2018 r. na wykonywanie badan w wodzie przeznaczonej do
spozycia.

Wyniki badan odnosz3 si¢ wylacznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Zleceniodawey przyshuguje prawo do
reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za pobieraniei warunki transportu probki dostarczanej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu, czasu, opisu miejsca pobierania, itp. sa
informacjami pozyskanymi od Klienta. Podana niepewno$é wyniku dla takich prabek nic uwzglednia niepewnosci pobierania.

Niepewnosci:

* Niepewnos¢ metody okreslono jako niepewno$é rozszerzona przy poziomie ufnosei 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje ona pobierania probek.

* * Niepewnos¢ metody okreslono jako niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspblczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje ona pobieranie probek

Dila wynikéw: 0, nw, ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz badan jakodciowych niepewnosci nie podaje sig

W przypadku analiz mikrobiologicznych niepewno$é wyniku wyrazona jest jako przedziat rozszerzenia abliczony na podstawie normy PKN-ISO/TS 19036:2011.

Rozdzielnik: | egz. Klient, 1 egz. a/a
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Wyniki badania
bbkis Najwyisze dopuszczalne
Dokument Kod prébki: 1432 j P
Badana cecha o n}e " Y Jednostka parametry zgodne z
odniesienia Wynik Niepewno§¢ ** Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia
Micgjsce pobierania SUW Mietkéw ul. Spotdzielcza 9 7-12.2017r. (Dz.U. z
11,12.2017, poz.2294)
Punkt pobierania punkt kontrolny poboru wody
pH Ll 06
A PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
pomiar w temperaturze C 20,3
el akeeptowalna przez
wyd.03 z18.11.2011 na A,
4 |Bawm podstawie metody HACH mg/l <3  konsumenta i bez
8025 nieprawidlowych zmian
akceptowalna przez
konsumenta i bez
A |Megtno$c¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,77 +0,13 nieprawidtowych zmian;
zalecany zakres wartosci
do 1,0
Zapach/ Liczba progowa ’ . 5
<1
zapachw/TON <1 akceptowalny, bez nieprawidlowych zmian FTAR
N temperatura badanej probki PN-EN 1622:2006 konsumenta i bez
metoda uproszezona, parzysta - wybér C 21,1 nieprawidlowych zmian
niewymuszony
mak/ Liczb: wa =1 ak In i idl h zmi
S: 1czba progowa smakuw/TFN =1 akceptowalny, bez nieprawidlowych zmian R —
N | temperatura badancj probli PN-EN 1622:2006 konsumenta i bez
metoda uproszezona, parzysta - wyb6r 'C 2155 nieprawidlowych zmian
niewymuszony
PBL/CH/19A/07
wyd.02 z29.11.2011 na
A |Azotany podstawie metody HACH mg/l <2,0 30
LANGE LCK 339
PBL/CH/15/06
wyd.03 z16.11.2011 na
A |Jon amonowy podstawie metody HACH mg/1 <0,23 0,50
8038
A |Chlorki PN-ISO 9297:1994 mg/l 254 £23 250
PBL/CH/22/06
wyd.04 z 12.05.2016 na 0,3 - w punkcie czerpalnym
A [Chlor wolny podstawie metody HACH mg/l 0.24 £0,03 u konsumenta
8021
PBL/CH/25/06
. wyd.03 z 07.11.2011 na
A |Fluorki podstawie metody HACH mg/l 041 £0,07 L5
8029
A |Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 mg/l <0,50 5
A |owo PN-EN 1484:1999 /l <3,00 ety
) ’ mg s zmian
PBL/CH/28/06
. wyd.02 z 07.11.2011 na
¥ | Biatozany podstawie metody HACH mg/l 70 +10 250
8051
PBL/CH/30/06
< wyd.02 z29.11.2011 na 5
A | Twardos¢ ogolna podstawie metody HACH |M&/1 CaCO; 225 =32 60-500
8213
Przewodno$¢ elektryczna w temp.
A |25°C PN-EN 27888:1999 uS cm-! 500 £25 2500
kompensacja automatyczna
Autoryzowat: Zatwierdzit:
Kierowni
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Sprawozdanic z badan nr: 945/2019
Kod prébki: 1432 Najwyzsze dopuszczalne
Badana cecha Dok.u n}en.ty Jednostka parametry zgodne z
odniesienia Wynik Niepewnos¢ ** Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia
Miejsce pobierania SUW Mietkow ul. Spétdzieleza 9 7.12.2017r. (Dz.U. 2
11.12.2017, poz.2294)
Punkt pobierania punkt kontrolny poboru wody
bez nieprawidlowych
zmian: zaleca sig aby liczba
mikroorganizméw nie
Ogolna liczba mikroorganizméw w ; . przekraczata 100 jtk/1ml w
- temp.22°C RIS R jtk/ 1 ml L wodzie wprowadzanej do
sieci wodociagowej i 200
jtk/1 ml w kranie
konsumenta
A |Liczba bakterii grupy coli S8 ot At i | 18 100m] 0 0
5 o . PN-EN ISO .
A |Liczba Escherichia coli 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | Jt&/ 100 ml 0 0
A |Liczba enterokokéw PN-EN IS0 7899-2:2004 | jtk/ 100 ml 0 0
Oznaczenie nw - nie wykryto
Autoryzowat: Zatwierdzit:
Specjalista ds. chemii Kierownik Lajpgratorius
1
(,L"L - ko
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Koniec sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 264385/19/WRO

Zleceniodawca Prébka (wg deklaragji Zleceniodawcy)

SWIDNICKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | WODA DO SPOZYCIA

KANALIZACJI W $WIDNICY SPOLKA Z 0.0. Kod prébki: 1432

WROCLAWSKA 10 Punkt pobrania: punkt kontrolny poboru wody uzdatnionej

58-100 SWIDNICA Data pobrania: 04.06.2019

Data przyjecia prébki: 2019-06-07 Prébki pobrane przez upowaznionego pracownika laboratorium §PWiK

Data zakonczenia badan: 2019-06-24 Stan probki bez zastrzezen

Data utworzenia sprawozdania: 2019-06-24 Probki dostarczone przez Zleceniodawce

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr

zgodny/niezgodny

* Zawartos¢ pierwiastkow M2 PN-EN ISO 17294-2:2016
Selen pg/l < 0,10 <10 zgodny
Arsen ug/! < 0,10 <10 zgodny
Antymon ug/I 0,88 + 0,07 <5 zgodny
Sod mg/l 14 +2 <200 zgodny
Magnez mg/| 12 +2 - -
Glin ug/l 1.3+02 <200 zgodny
Chrom ug/l < 0,10 <50 zgodny
Mangan ug/l 40+ 04 <50 zgodny
Nikiel ug/l < 0,10 <20 zgodny
Miedz _mg/l 0,0027 + 0,0003 <2,0 zgodny
Kadm ug/l < 0,10 <5 zgodny
Otéw ug/l 0,48 + 0,05 <10 zgodny
Zelazo ug/l <50 <200 zgodny

* Epichlorohydryna®® PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 g/l < 0,05 20,10 zgodny

* Lotne zwigzki organiczne V% PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014
Bromodichlorometan _ug/l <10 <15 zgodny
1,2-dichloroetan (EDC) ug/l <1,0 <3,0 zgodny
Benzen ug/l <05 <10 zgodny
ELI:][\;(;:;:;rofcrm, bromodichlorometan, dibromochlorometan, ug/l ca <100 zgodny
£ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (I TRI i PER) pg/l < 2,0 =10 zgodny
Chloroform ug/! 30+09 <30 zgodny
Chlorek winylu (CV) pg/l < 0,2 <0,50 zgodny

Y Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr NK/
$/2018/104 z dnia 20.12.2018).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294).

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Patrycja Galera, Starszy Spegjalista ds. analiz, Pracownia Spektometrii
Zatwierdzit:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180
Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych prébek. Jeéli nie okreslono inaczej podana niepewnosc pomiaru zostata oszacowana dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufneéci 95%. Nie uwzgledniono
niepewnosci pobierania probek. Niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czeéci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnos¢ J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona

wytacznie do danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkem Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland $p. z 0.0. Zzamieszczonym na stronie
www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u pedwykonawey Strona 1/1 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 27.03.2019
e AT
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



