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Ocene jakos$ci wody dostarczanej w II potroczu 2020 r.
z wodociggow sieciowych funkcjonujacych w gminie Mietkow

Wodociagi sieciowe: Mietkow i Stroza nalezace do gminy Mietkéw zarzadzane
sg przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mietkowie przy ul. Kolejowej 35.

Podstawa przekazywanej potrocznej informacji o jakosci wody dostarczanej
z poszczegdlnych wodociggéw sieciowych byly wyniki badan kontrolnych prébek wody
pobranych z punktéw usytuowanych w wyznaczonych miejscach urzadzenia wodociggowego,
ktore dotyczyty miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda uzdatniona przeznaczona
do spozycia).

Czestotliwo$é pobierania kontrolnych probek uzalezniono od objetosci produkowane;j
przez wodociagi sieciowe wody.

Zakres wykonywanych badan laboratoryjnych obejmujacy monitoring przegladowy
(parametry grupy B), monitoring kontrolny (parametry grupy A) i nadzdr sanitarny
uzalezniono od potencjalnych zanieczyszczen srodowiska, stanu i skladu surowca (jakos¢
wody surowej), stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekcji wody. a takze od mozliwosci
wystapienia wtornych zanieczyszczen w rozprowadzajgcej sieci wodociggowe] oraz
w wewnetrznej instalacji wodociggowej.

W ocenie jakoséci wody produkowanej przez wodociagi sieciowe w gminie Mietkow w 11
potroczu 2020 r. uwzgledniono probki wody pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda
uzdatniona przeznaczona do spozycia), z miejsc czerpania wody przez konsumentow (woda
uzdatniona w punktach zgodnosci).

Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych probek
w I pétroczu 2020 r. w ramach monitoringu przegladowego i monitoringu kontrolnego
zawarto w tabeli nr 1.

Zestawienie wynikéw badan probek wody w II pétroczu 20120 r. pobranych
z wodociggow sieciowych Mietkow i Stroza umieszezono w tabeli nr 2.

W tabeli nr 3 zamieszczono informacje o ocenie jakosci wody w II pétroczu 2020 r.
dostarczanej odbiorcom z urzadzen wodociagowych funkcjonujacych w gminie Mietkow.

Analizujgc uzyskane wyniki badan probek kontrolnych wody w II potroczu 2020 r.
z poszezegodlnych urzadzen wodociaggowych w gminie Mietkéw stwierdzono:

e Waodociag sieciowy Mietkéw - zbadano 4 probki wody w zakresie parametrow
mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W jednej probee stwierdzono
przekroczenie parametru fizykochemicznego (zapach).

e Wodocigg sieciowy Stréza - zbadano 5 probki wody w zakresie parametrow
mikrobiologicznych i 8 w zakresie parametrow fizykochemicznych. W jednej
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probee stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego (liczba bakterii
grupy coli), natomiast w 3 probkach parametru fizyko-chemicznego (zapach,
chloraminy, Zzelazo, mangan).

Kazdorazowo po stwierdzonym przekroczeniu zarzadca podejmowal dziatania naprawcze.
Skutecznos¢ przeprowadzonych dziatan naprawczych potwierdzono wynikami badan laboratoryjnych.

Informacje dodatkowe:

1. Wobec Zarzadcy wodociggdéw nie jest prowadzone postepowanie administracyjno-
egzekucyjne.

2. Wobec Zarzadcy wodociggdw nie jest prowadzone postepowanie administracyjno-
egzekucyjne.

3. WII péfroczu 20120 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
przeprowadzil jedng kontrole wodociagow sieciowych Mietkow i Stréza. Podczas
inspekcji nie stwierdzono naruszenia przepiséw sanitarnych, obiekt pod statym
biezacym nadzorem. Wydano dorazne zalecenia, ktére Zarzadca wodociggu
zobowiazal sie zrealizowad.

4. Zarzadca wodociggu terminowo przekazywal wyniki badan probek wody,
pobieranych w ramach kontroli wewnetrznej zgodnie z przedstawionym
1 zaakceptowanym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we
Wroctawiu harmonogramem badania wody na 2020 r. w ramach kontroli
wewnetrznej.

5. Na wniosek Zarzadcy wodociggéw i za zgoda PPIS we Wroctawiu dokonano
zmiany lokalizacji punktu monitoringowego. Wyznaczono punkt zgodnosci:
Stroza, ul. Kolejowa 1 - wylewka, zamiast: Stréza, ul. Kolejowa 2 - warsztat.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikéw badan kontrolnych probek wody
pobranych z wodociagdéw funkcjonujacych na terenie gminy Mietkéw oceniono, iz jakosé
wody produkowanej i dostarczanej w II pélroczu 2020 r. z wodociagéw sieciowych
Mietkow i Stréza byla zgodna z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wod¢ produkowang i dostarczang odbiorcom w I pétroczu 2020 r.
z wodociggow sieciowych funkcjonujacych w gminie Mietkéw uznano za przydatna

do spozycia przez ludzi.

Oceng sporzadzita:
Edyta Swiderska
Dn. 22 stycznia 2021 r.
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Tabela Nr 1. Zakres analiz probek kontrolnych wody w ramach monitoringu kontrolnego
1 przegladowego

Wskazniki bakteriologiczne
1 Bakterie grupy coli | Bakterie grupy coli
2 | Escherichia coli (E. coli) 2 Escherichia coli (E. coli)
3 | Ogdlna liczba mikroorganizmow 3 | Enterokoki
w temp.22° +2° C po 72 h

4 | Ogélna liczba mikroorganizméw

w temp.22°+2°Cpo 72 h

5 Clostridium perfringens

(lacznie ze sporami)
Wskazniki fizyczne i organoleptyczne

Barwa | Barwa

Megtnosé 2 Metnosc

Stezenie jonéw wodoru (pH) Stezenie jonow wodoru (pH)

Przewodno$¢ elektryczna Przewodno$¢ elektryczna

Zapach Zapach

Smak Smak

chemiczne

Jon amonu

Azotyny

Azotany

Zelazo

Mangan

Arsen

Kadm

Chrom

Trihalometany — ogotem (£ THM)

10 | Chlorki

11 | Olow

12 | Sod

13 | Bor

14 | Siarczany

15 | Utlenialno$¢ z KMnO;

16 | Cyjanki

17 | Twardo$¢

18 | Bromiany

Q||| W N —

Paramet

‘~DOO*--10\L)1-hsk.o-'l\.)-—"2 Nk W

19 | Rtgé

20 | Miedz

21 | Nikiel

22 | Antymon
23 | Selen

24 | TWWA

25 | Benzo(a)piren
26 | X pestycydow

27 | Fluorki
28 | Benzen
29 | Glin (Al

30 | Epichlorohydryna
31 | Chlorek winylu
32 | 1,2 -dichloroetan
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33 | Akrylamid

1 2

34 | Z trichloroeten i tertachloroetenu

35 | Chlor wolny

36 | Ogdlny wegiel organiczny (OWO)

37 | Bromodichlorometan

38 | Chloraminy

39 | Z chloranéw i chlorynéow

40 | Ozon

41 | Trichlorometan (chloroform)
42 | Magnez

43 | Srebro
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